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CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

- PLANTA DISTRIBUIÇÃO ÁGUA - TÉRREO

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

VER QUADRO

CLAUDIO HENRIQUE GARCEZ

ENGº CIVIL CREA 9566/d-GO

ORGANIZAÇÃO DAS
VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

AV. PROFESSOR ALFREDO DE CASTRO, ESQUINA COM RUA DF 1, CHÁCARA DO GOVERNADOR

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PAV. TÉRREO
ESCALA:1/100

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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Lista de Materiais
Metais

Hidrômetro individual
10 m³/h 1 pç
Registro de gaveta bruto ABNT
1.1/2" 1 pç

PVC misto soldável
Luva soldável c/ rosca
32 mm -1" 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2" 2 pç
Joelho 45 soldável
50 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
50 mm 7 pç
Tubos
50 mm 30.07 m

Al
im
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o

Aparelho
Bebedouro
20mm x 1/2" 2 pç
Chuveiro
20mm x 1/2" 24 pç
25mm x 1/2" 5 pç
Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 6 pç
Torneira de Jardim
25mm-1/2'' 9 pç
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 2 pç
Torneira de Tanque de Lavar
25mmx 3/4" 1 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 23 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada
1/2" 2 pç
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"
40mm - 1 1/2" 16 pç

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 2 pç
Registro de gaveta bruto ABNT
1.1/2" 1 pç
2" 2 pç
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2" 6 pç
1/2" 24 pç
3/4" 16 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada
3/4" 5 pç
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2" 16 pç

Metais Pressmatic
Pressmatic mictório cromado
1/2" 6 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 18 pç
Engate flexível cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 2 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 23 pç
Tubo de descarga VDE.
38 mm 16 pç
Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
38 mm 16 pç
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Legenda
Hidrômetro individual - HIDRÔMETRO

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Registro de Pressão com PVC soldável - RP

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD

PVC misto soldável
Joelho de redução soldável c/ rosca
25 mm - 1/2" 2 pç
Luva soldável c/ rosca
25 mm -3/4" 5 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
50 mm- 1.1/2" 1 pç
75 mm - 2.1/2" 2 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
20 mm - 1/2" 48 pç
25 mm - 3/4" 37 pç
50 mm - 1.1/2" 30 pç
60 mm - 2" 4 pç
75 mm - 2.1/2" 4 pç
Bucha de redução sold. curta
25 mm - 20 mm 2 pç
60 mm - 50 mm 7 pç
Bucha de redução sold. longa
50 mm - 25 mm 6 pç
Joelho 45 soldável
25 mm 3 pç
75 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
20 mm 26 pç
25 mm 62 pç
50 mm 25 pç
60 mm 5 pç
75 mm 7 pç
Luva soldável
25 mm 14 pç
50 mm 5 pç
60 mm 2 pç
75 mm 2 pç
Tubos
20 mm 133.51 m
25 mm 510.13 m
50 mm 148.30 m
60 mm 11.47 m
75 mm 92.21 m
Tê 90 soldável
25 mm 11 pç
50 mm 8 pç
60 mm 5 pç
Tê de redução 90 soldável
25 mm - 20 mm 20 pç
50 mm - 20 mm 2 pç
50 mm - 25 mm 11 pç
75 mm - 50 mm 2 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
20 mm - 1/2" 24 pç
25 mm - 3/4" 1 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 25 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 13 pç
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CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

- PLANTA DISTRIBUIÇÃO ÁGUA

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

VER QUADRO

CLAUDIO HENRIQUE GARCEZ

ENGº CIVIL CREA 9566/d-GO

ORGANIZAÇÃO DAS
VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

AV. PROFESSOR ALFREDO DE CASTRO, ESQUINA COM RUA DF 1, CHÁCARA DO GOVERNADOR

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ADM. PAV. TÉRREO
ESCALA:1/50

ADM. - TÉRREO

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

VER QUADRO

CLAUDIO HENRIQUE GARCEZ

ENGº CIVIL CREA 9566/d-GO

ORGANIZAÇÃO DAS
VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

AV. PROFESSOR ALFREDO DE CASTRO, ESQUINA COM RUA DF 1, CHÁCARA DO GOVERNADOR

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - REFEIT. PAV. TÉRREO
ESCALA:1/50

- PLANTA DISTRIBUIÇÃO ÁGUA
REFEITÓRIO - TÉRREO

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

- DETALHES H1 AO H8 E H30

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

VER QUADRO

CLAUDIO HENRIQUE GARCEZ

ENGº CIVIL CREA 9566/d-GO

ORGANIZAÇÃO DAS
VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

AV. PROFESSOR ALFREDO DE CASTRO, ESQUINA COM RUA DF 1, CHÁCARA DO GOVERNADOR

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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CENTRO LOGÍSTICO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO

- DETALHES H28 E H29

GERÊNCIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
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VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS

AV. PROFESSOR ALFREDO DE CASTRO, ESQUINA COM RUA DF 1, CHÁCARA DO GOVERNADOR

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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DETALHE - BOMBA DE RECALQUE

SEM ESCALA

MOD. ETABLOC  Ø ROTOR = 128 mm
POTENCIA DO MOTOR.................................. 1/2 CV

VAZÃO.........................................................4,00 m³/h
ALTURA..................................................... 6,00 MCA

BOMBA DE RECALQUE MOTOR ELÉTRICO: 

DADOS TECNICOS SOBRE A BOMBA DE RECALQUE
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DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PAV. SUPERIOR
ESCALA:1/100

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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Lista de Materiais
Aparelho

Mictório de Descarga Descontínua
1/2" 2 pç
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 1 pç
Torneira de Tanque de Lavar
25mmx 3/4" 1 pç
Torneira de lavatório
25 mm - 1/2" 7 pç
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"
40mm - 1 1/2" 7 pç

Metais
Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 1 pç
Registro de gaveta bruto ABNT
2" 1 pç
Registro de gaveta c/ canopla cromada
1.1/2" 1 pç
3/4" 4 pç
Válvula de descarga baixa pressão
1.1/2" 7 pç

Metais Pressmatic
Pressmatic mictório cromado
1/2" 2 pç

PVC Acessórios
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário
1.1/2" 7 pç
Engate flexível plástico
1/2 - 30cm 7 pç
Tubo de descarga VDE.
38 mm 7 pç
Tubo de ligação  latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa.
38 mm 7 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 8 pç
50 mm - 1.1/2" 9 pç
60 mm - 2" 2 pç
75 mm - 2.1/2" 2 pç
Bucha de redução sold. curta
60 mm - 50 mm 3 pç
Bucha de redução sold. longa
50 mm - 25 mm 9 pç
75 mm - 50 mm 9 pç
Joelho 45 soldável
25 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 12 pç
50 mm 6 pç
75 mm 2 pç
Luva soldável
25 mm 4 pç
50 mm 4 pç
60 mm 3 pç
75 mm 2 pç
Tubos
25 mm 41.78 m
50 mm 30.90 m
60 mm 11.80 m
75 mm 25.51 m
Tê 90 soldável
25 mm 3 pç
60 mm 2 pç
75 mm 7 pç
Tê de redução 90 soldável
50 mm - 25 mm 2 pç
75 mm - 50 mm 5 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90° soldável com  bucha de latão
25 mm - 3/4" 1 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão
25 mm- 1/2" 6 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central
25 mm -1/2" 4 pç
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Legenda
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG

Valvula de descarga c/PVC  soldável - VD
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Área para implantação de novos espaços
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- PLANTA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - SUPERIOR

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PAV. COBERTURA
ESCALA:1/100

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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Lista de Materiais
Metais

Registro bruto de gaveta industrial
2.1/2" 2 pç
3" 2 pç
Registro de gaveta bruto ABNT
1.1/2" 2 pç

PVC rígido soldável
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água
32 mm - 1" 2 pç
50 mm- 1.1/2" 2 pç
85 mm - 3" 2 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
50 mm - 1.1/2" 4 pç
75 mm - 2.1/2" 4 pç
85 mm - 3" 4 pç
Bucha de redução sold. curta
75 mm - 60 mm 2 pç
85 mm - 75 mm 1 pç
Bucha de redução sold. longa
50 mm - 25 mm 5 pç
50 mm - 32 mm 2 pç
75 mm - 50 mm 2 pç
Joelho 45 soldável
25 mm 1 pç
50 mm 1 pç
75 mm 1 pç
Joelho 90° soldável
25 mm 4 pç
32 mm 2 pç
50 mm 6 pç
60 mm 3 pç
75 mm 10 pç
85 mm 3 pç
Tubos
25 mm 4.85 m
32 mm 3.64 m
50 mm 19.78 m
60 mm 2.99 m
75 mm 48.85 m
85 mm 5.97 m
Tê 90 soldável
50 mm 3 pç
75 mm 3 pç
85 mm 1 pç
Tê de redução 90 soldável
75 mm - 50 mm 6 pç
75 mm - 60 mm 1 pç
85 mm - 75 mm 2 pç

Ág
ua

 fr
ia

Legenda
Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - RG

Registro bruto gaveta Industrial  c/PVC soldável - RG
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DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PAV. COBERTURA
ESCALA:1/50

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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DET. BARRILETE
sem escala

RGø25mm

EXTRAVSOR /
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EXTRAVSOR /
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Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  embutida no solo ou parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - água do reservatório ADM -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da caixa taça -  sobre o forro

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  embutida no solo ou parede

Tubulação em PVC - alimentação da rua -  sobre o forro
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DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO - PAV. TÉRREO
ESCALA:1/125

Tubulação em PVC - rede de esgoto

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - ventilação

Tubulação em PVC - água pluvial
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Lista de Materiais
Caixas de Passagem

CX. DE INFILTRAÇÃO
CI - 100cm x H var 3 pç
Caixa de areia pluvial com grelha
CAG- 60x60cm 5 pç
CAG- 80x80cm 4 pç
Caixa de areia pluvial sem grelha
CA- 60x60cm 21 pç
CA- 80x80 cm 11 pç
Caixa de gordura
Caixa de Gordura Tigre 2 pç
Caixa de inspeção esgoto simples
CE- 60x60 cm 21 pç

PVC Acessórios
Caixa sifonada
100x100x50 7 pç
100x150x50 2 pç
150x150x50 9 pç
150x185x75 2 pç
Ralo corpo caixa seca
100x100x40mm 5 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 22 pç
1" - 2" 3 pç
Sifão flexível c/ Adaptador
1.1/2" - 1.1/2" 1 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 6 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 22 pç
Válvula p/ pia
1" 3 pç
Válvula p/ tanque
1 1/2" 1 pç

PVC Esgoto
Bucha de redução longa
50 mm - 40 mm 6 pç
Curva 90 curta
100 mm 2 pç
40 mm 29 pç
50 mm 2 pç
Joelho 45
100 mm 19 pç
40 mm 19 pç
50 mm 19 pç
75 mm 2 pç
Joelho 90
100 mm 17 pç
40 mm 6 pç
50 mm 6 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 23 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 7 pç
100 mm - 75 mm 2 pç
100 mm- 100 mm 7 pç
50 mm - 50 mm 5 pç
75 mm - 50 mm 3 pç
Redução excêntrica
75 mm - 50 mm 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 257.72 m
40 mm 48.22 m
50 mm - 2" 49.24 m
75 mm - 3" 6.44 m
Tê 45
40 mm 9 pç

Es
go

to

PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 27 pç
75 mm 2 pç
Joelho 45
100 mm 2 pç
150 mm 1 pç
Joelho 90
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ENTRADA

PISO E CONTRAPISO

DA CAIXA

B

ENTRADA

PAREDE DE ALVENARIA

CX. EM ALVENARIA (MÍNIMO 40 x 40 cm )

GRELHA METÁLICA 40 x 40 cm CHUMBADA NA TAMPA DE CONCRETO

SAÍDA

LEGENDA
TUBULAÇÃO PVC ø 100 mm SÉRIE "A"

C

A

B

CONCRETO
FUNDO DE CORTE

C/ O SISTEMA DE INFILTRAÇÃO
PARA EVITAR INTERLIGAÇÃO

PAREDE DA CX. C/ REBOCO
P/ EVITAR DESGASTE DAS

PAREDES E IMPERMEABILIZAÇÃO
P/ EVITAR DESGASTE DAS

GRELHA
METÁLICA

C

PLANTA

SAÍDA

40

C

B

A

VA
R

IÁ
VE

L

DE ENTRADA E SAÍDA PODEM
VARIAR (VER POSIÇÃO EM PLANTA )

A POSIÇÃO DA TUBULAÇÃO

A

**TODAS AS CAIXAS E POÇOS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS**

40

ÁGUA PLUVIAL

SEM ESCALA

PAREDE DA CX. C/ REBOCO
P/ EVITAR DESGASTE DAS

TAMPA E ELEMENTO DE

SAÍDA

CX. EM ALVENARIA (60 x 60 cm - VER PROJETO)

TAMPÃO DE CALÇADA FOFO CL.B125 AKSESS 500 RE50A1SD  510 X 510 MM

FUNDO DA CAIXA EM CONCRETO ESP. 7 cm

LEGENDA

A

B

C

D

CORTE

D

TAMPA EM F°F°

TELAR

DA TAMPA
PROJEÇÃO DA ABERTURA

C
CANTO P/ FIXAÇÃO DO

TELAR (APOIO DA

PAREDES

FIXAÇÃO DA CAIXA)

TAMPAPLANTA

PISO E CONTRAPISO

A

VA
RI

ÁV
EL

(V
ER

 C
OT

A 
DE

 F
UN

DO
)

DA CAIXA
PAREDE DE ALVENARIA

B

ENTRADA

LOCAL P/ INTRODUZIR
OBJETO P/ REMOVER A

Ver indicação em planta

C

SAÍDA

60
 cm

A

B

ENTRADA

TUBULAÇÃO PVC ø 100 mm SÉRIE "A"

SEM ESCALA

LOCAL P/ INTRODUZIR
OBJETO P/ REMOVER A

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES

60 cm

PISO ACABADO (00)

ø40

ø50

ø 100 mm
Prolongamento

ø40
Ralo sifonado cilindrico

com grelha quadrada, saída

Joelho 90° ø 40 mm

pelo fundo ø40mm

Laje ou

Piso acabado
Grelha

Contrapiso

DN-50

DN-50

D
N

-5
0

Sem escala

Ralo Sifonado/ Caixa Seca

Sem escala

DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO - PAV. TÉRREO
ESCALA:1/100

Tubulação em PVC - rede de esgoto

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - ventilação

Tubulação em PVC - água pluvial
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Lista de Materiais
PVC Acessórios

Caixa sifonada
150x150x50 6 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
1" - 1.1/2" 6 pç
1" - 2" 1 pç
Sifão flexível c/ Adaptador
1.1/2" - 1.1/2" 1 pç
Sifão flexível p/ Mictório
1.1/4"- 2" 2 pç
Válvula p/ lavatório e tanque
1" 6 pç
Válvula p/ pia
1" 1 pç
Válvula p/ tanque
1 1/2" 1 pç

PVC Esgoto
Bucha de redução longa
50 mm - 40 mm 2 pç
Cap
50 mm 2 pç
Curva 90 curta
40 mm 9 pç
Joelho 45
100 mm 5 pç
40 mm 5 pç
50 mm 4 pç
Joelho 90
100 mm 7 pç
40 mm 2 pç
50 mm 3 pç
Joelho 90 c/ visita
100 mm - 50 mm 2 pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário
40 mm - 1.1/2" 7 pç
Junção simples
100 mm - 50 mm 4 pç
100 mm- 100 mm 6 pç
75 mm - 50 mm 1 pç
Redução excêntrica
100 mm - 75 mm 1 pç
75 mm - 50 mm 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 21.17 m
40 mm 10.97 m
50 mm - 2" 12.04 m
75 mm - 3" 0.84 m
Tê 45
40 mm 2 pç

Es
go

to

PVC Esgoto
Joelho 90
100 mm 4 pç
75 mm 2 pç
Luva simples
100 mm 29 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 81.60 m
150 mm - 6" 12.02 m
75 mm - 3" 8.83 m

PVC Vinilfort
Luva de correr
200 mm 22 pç
Tubo
200 mm 53.90 m

Pl
uv

ia
l

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 9 pç
Luva simples
50 mm 6 pç
Terminal de ventilação
50 mm 5 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 43.20 m
Tê sanitário
100 mm - 50 mm 1 pç
50 mm -50 mm 3 pç

Ve
nt

ila
çã

o

Legenda
Caixa Sifonada

Joelho 45

Joelho 90- coluna

Joelho 90- desce

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  Residencial com sifão

Luva de correr

Luva simples- coluna

Mictório de Descarga Automática- DN 40mm

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Ramais de Ventilação

Tanque de Lavar Roupas DN 40mm

Te 45

Terminal de ventilação- coluna

Vaso Sanitário c/ J90°

Vaso Sanitário c/ J90° com visita

RAMPA - 48,00m²
SOBE

Bicicletário
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Lista de Materiais
PVC Esgoto

Joelho 90
100 mm 50 pç
150 mm 4 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
100 mm - 4" 167.96 m
150 mm - 6" 40.86 m

PVC Vinilfort
Tubo
200 mm 68.13 m

Pl
uv
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l

PVC Esgoto
Joelho 90
50 mm 2 pç
Terminal de ventilação
50 mm 8 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
50 mm - 2" 42.89 m

Ve
nt

ila
çã

o

Legenda
Joelho 90- coluna

Joelho 90- desce

Terminal de ventilação- coluna
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Lista de Materiais
PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável
32 mm 66 pç
Luva soldável
32 mm 2 pç
Tubos
32 mm 178.49 m
Tê 90 soldável
32 mm 22 pç
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Tubulação em PVC - Dreno Ar Cond. -  embutida na parede

Legenda das Tubulações

Tubulação em PVC - Dreno Ar Cond. -  no piso
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Lista de Materiais
PVC rígido soldável

Joelho 90° soldável
32 mm 58 pç
Luva soldável
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Tubos
32 mm 153.42 m
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